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Bedrijfsinpasbaarheid van biowassers
Annie van de  PV en Gé  PV
Biowassers zijn bij vleesvarkensstallen technisch inpasbaar. Maar er zijn problemen
met:
 het dichtslibben van het vulmateriaal;
de kosten (de kostprijs per vleesvarkensplaats per jaar stijgt met circa 6% à 10%);
 de investeringskosten;
en de produktie van spuiwater waarvan de afvoer moeilijk is.
Biowassers zijn dus een dure oplossing voor de ammoniakproblematiek en hierdoor
slechts geschikt voor een beperkt aantal bedrijven.
In het kader van  het  Onder-
zoek  beperking ammoniak-emissie in
de veehouderij, is gedurende twee jaar onder-
zoek verricht naar drie typen biowassers op
twee vleesvarkensbedrijven. Het Proefstation
voor de Varkenshouderij heeft onderzoek ver-
richt naar de bedrijfsinpasbaarheid, dat wil zeg-
gen economische en arbeidskundige gevolgen,
van   H ie rb i j  we rden  v i j f  v ragen
beantwoord:
Wat is de invloed op de arbeidstijd en op de
arbeidsomstandigheden?
 Wat is de invloed op het stalklimaat en de
technische resultaten?
 Hoe hoog zijn de investeringskosten?
Hoe hoog zijn de vaste en variabele kosten?
 Hoe  kan  he t  s to fgeha l te  i n  de  s ta l l uch t
beperkt worden zodat het vulmateriaal van
de biowasser niet zo snel dicht slibt?
Tegelijkertijd heeft het IMAG-DL0 onderzoek
verricht naar de werking van de systemen.
De drie typen biowassers (Figuur  2 en 3) die
in het onderzoek zijn opgenomen zijn:
 de Roma  biologische biowasser van
 milieutechniek B.V. 
  vulmateriaal);
2) de MKS 6 biowasser van Matthëus milieu-
techn iek   T e l p a c  
materiaal);
3) de BTW 6 biowasser van Matthëus milieu-
techniek (tegenstroomprincipe, Telpac 
materiaal).
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Figuur 2: Schematische weergave MKS 6 
stroom biowasser (Bron: IMAG-DLO).
 de luchtstroom en de waterstroom  tegengesteld aan elkaar
  de lucht beweegt zich honzontaal door het  en  daar het verticaal naar beneden
stromende water
5 MILIEU
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Figuur 3: Schematische weergave BTW 6 tegen-
stroom biowasser (Bron: IMAG-DLO).
Principe van een biowasser
Een biowasser is een koker gevuld met kunststof
vulmateriaal waar de af te voeren stallucht door-
heen wordt gevoerd. Over het vulmateriaal
wordt water (waswater) gecirculeerd, waardoor
een groot wateroppervlak ontstaat dat zorgt
voor een intensief contact tussen water en lucht,
In het waswater en op het vulmateriaal ontstaat
een  b io log isch  ak t ieve  massa ,  d ie  voor  de
omzetiingsprocessen zorgt, Om remming van de
biologisch actieve massa te voorkomen moet
he t  waswater  rege lmat ig  worden a fgevoerd
 Hierbij wordt het water gedeel-
telijk ververst. Door aan het waswater éénmalig
actief slib uit bijvoorbeeld een 
 toe te voegen, kan de vorming van de
biologisch aktieve massa worden versneld. Hier-
mee wordt de adaptietijd, de tijd die nodig is om
de processen op gang te laten komen, verkort,
Het gehele systeem geeft veel tegendruk waar-
mee rekening moet worden gehouden bij het
installeren van een ventilator, Een biowasser
behoort tot de groep “end of pipe” oplossingen.
Resultaten
Arbeidsti jden en arbeidsomstandigheden
De meest voorkomende storingen gedurende
het onderzoek waren bij de  typen 
 he t  ve rvu i len  van  v lo t te rs   voor  de
wateraanvoer zorgen en  he t  ve rvu i l en  van
sproeiers. Daarnaast vormde het dichtslibben
van het vulmateriaal met stof uit de stallucht en
 van  de  bac te r i ën  een  g roo t  p rob leem.
Doo rda t  he t  vu lma tenaa l   n a m  d e
weerstand over het systeem toe en kon het
gewenste   n i e t   g e h a a l d
worden. Nu wordt het vulmatenaal elke twee à
 maanden gereinigd. Per varkensplaats moet
men Jaarlijks rekenen op 5 tot  minuten extra
arbeid voor het reinigen van het vulmatenaal en
de controle. Het reinigen van het vulmatenaal IS
onaangenaam werk. Enerzijds IS het zwaar werk
anderzijds is het nodig dat men zich op het dak
begeeft. Daarnaast IS het vulmatenaal  de
onderzochte typen  altijd gemakkelijk te ver-
w i j de ren .  De  fab r i kan ten  hebben    d e
 typen browassers rekening 
den .  Voor  wa t  de  dage l i j kse  con t ro le  van
sproeiers, vlotters en vulmatenaal betreft, kan
opgemerkt worden dat de meeste onderdelen
moeilijk bereikbaar zijn en dat aan de buitenzij-
de van de  storingen nauwelijks waar-
neembaar  Ook hier hebben of moeten de
fabrikanten nog  aan brengen,
Invloed op stalklimaat en technische resultaten
Doordat de varkenshouders  vervulling van
het vulmatenaal snel ingrepen, IS gedurende het
onderzoek nauwelijks invloed op het 
gecons ta tee rd  en  geen   van  de
technische resultaten gevonden. Een 
heeft geen Invloed op het stalklimaat maar door
dichtslibben van het vulmateriaal en 
Tabel  : Investeringskosten van drie typen biowassers in een verbouwings-en nieuwbouwsituatie
(guldens per varkensplaats, exclusief BTW en subsidies).
Roma MKS 6
verbouwing 225 249 23 
nieuwbouw 1 7 8 220 207
6 MILIEU
de  kunnen de technische resul-
taten van de vleesvarkens negatief 
worden.
Investeringskosten
In tabel  zijn de  van de drie
t y p e n   e e n   e n
nieuwbouwsituatie weergegeven. De 
sers  geplaatst op afdelingen met 80 
varkens, In de  zijn er 
we  nodig en moet rekening wor-
den gehouden met sloop en herstelwerkzaam-
h e d e n   d e   worden  n ie t
a l l e  kos ten  van  de  ven t i l a to r  toegerekend
omdat  een conventionele stal ook een 
 nodig IS. De extra kosten voor de zwaar-
dere ventilator worden toegerekend aan de
Extra vaste en variabele kosten
Voor de  biowassers  dit onderzoek zijn
de  kosten per varkensplaats per jaar
(exclusief afvoer en opslag van spuiwater) ten
opzichte van een conventionele stal berekend.
De Roma  biologische biowasser wordt
volgens de fabrikant afgeschreven   jaar en
IS geplaatst op een afdeling met 80 vleesvarkens;
de BTW 6 en de MKS 6 worden volgens de
fabr ikant    j aa r  a fgeschreven  en  
geplaatst op afdelingen met 63 vleesvarkens. De
kosten   tabel 2 weergegeven.
Als alle  de  geplaatst worden op
afdelingen met 80 vleesvarkens en afgeschreven
worden in  jaar bedragen de additionele kos-
ten exclusief opslag en afvoer spuiwater respec-
tievelijk     en f  De kosten van
een biowasser betreffen vooral de jaarkosten
van de investering (gemiddeld 66% van de addi-
t ione le  kos ten)  en de electriciteitskosten
(gemiddeld 20% van de additionele kosten).
Het electriciteitsverbruik is naast een onderdeel
van de kostprijs een indicatie voor de mate van
milieubelasting. Naarmate er meer electriciteit
wordt verbruikt, wordt er meer CO, uitgesto-
ten (draagt bij aan het broeikaseffect). Daar-
naast is aan het gebruik van biowassers ook
produktie van spuiwater verbonden. Hier tegen-
over staat een hoge ammoniakemissiereductie.
De afvoer- en opslagkosten van gemiddeld  
 spuiwater per varkensplaats per jaar (onge-
veer gelijk aan de mestproduktie per 
ken per jaar) zijn afhankelijk van de methode die
men kiest. Daarnaast hebben de aannamen
 samenstelling spuiwater, prijzen)
een grote invloed op de uitkomsten. De kosten
van de verschillende methoden, rekening hou-
dend met een aantal aannamen, zijn in tabel 3
weergegeven. Afhankelijk van de situatie kunnen
de kosten voor opslag en afvoer van spuiwater
aanzienlijk zijn. In totaal zullen de extra kosten
(inclusief opslag en afvoer van spuiwater) tussen
de   en    per vleesvarkensplaats per
jaar liggen. Dat wil zeggen dat de kostprijs per
varkensplaats per jaar toeneemt met 6 à  
Tabel 2: Additionele kosten (excl. afvoer- en opslagkosten spuiwater) van biowassers (in guldens





Wate r  
Arbeid  
Jaarkosten n g 4  
Totaal 50,- 54,- 6  




 mestafvoer naar eigen land
 mestafvoer naar 
apart opslaan
 afvoer naar eigen land
 2 maandelijks afvoer naar 
 
 
 Is in principe vloeistof wat op de  geloosd moet worden. Echter het is
aan de gemeente (waterschap of  of men het spuiwater accepteert.
 Exclusief rioolrecht (afhankelijk van gemeente en hoeveelheid water dat men verbruikt) en eventu-
ele extra zuiveringsheffing.
 Als bij het spuiwater mest wordt toegevoegd valt het onder het besluit dierlijke mest.
 Exclusief transportkosten (afhankelijk van de afstand) en eventueel extra zuiveringsheffing.
 Geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat het spuiwater de  vermindert.
Dichtslibben van vulmateriaal beperken
Het onderzoek naar verlaging van het 
te in de stallucht door  
t ie versus  droogvoer  versus
 en afzuigen van voer-stof tijdens het
voeren, heeft geen oplossing geboden voor het
dichtslibben van het vulmateriaal. Naar de slijm-
 van de bacteriën IS geen onderzoek
De oplossing  de varkenshouders hebben
gekozen IS het 3 à 4 maandelijks  van
het vulmatenaal.
Tot slot
Biowassers zijn techn isch  tnpasbaar  in  de
 ze regelmatig gereinigd
worden en er een oplossing voor de afvoer van
het spuiwater IS. Een aantal verbeteringen, met
name de bereikbaarheid van vulmatenaal, vlot-
ters etc. en het zichtbaar maken van storingen
aan de buitenzijde van de  IS nood-
zakelijk. Een aantal van deze verbeteringen IS
reeds door de fabrikanten aangebracht. Wel
moet geconcludeerd worden dat biowassers
een dure noodoplossing  en dus geschikt
voor een beperkt aantal bedrijven. ?
